
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / NAME OF CUSTOMER : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:
    EMAIL:athgeob@upatras.gr, tsiotsis@upatras.gr  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / SAMPLING FROM : ΠΕΛΑΤΗ / CUSTOMER ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / STATE OF SAMPLE : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ / 
DATE OF SAMPLING : 2023-10-19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / 
DATE OF RECEIPT :2023-10-19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / 
START OF TESTING : 2023-10-19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / 
END OF TESΤING : 2023-11-02

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙA /LABS : ARTA

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380786
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 1. ΔΕΞΑΜΕΝΗ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380787
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380788
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 3. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380789
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 4 . ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380790
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 5. ΟΚΤΑΓΩΝΟ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380791
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 6. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΣΤΙΑΣ  

Biolab ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
No: 87551

SAMPLE ID FROM: 380786 TO: 380805
PAGE 1 OF 4

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR
PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 4 - 16/09/2022

ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC 47132, TEL: 2681021150, FAX: 2681021152, biolab4@biolab.gr
PATRA : AGIOU  IOANNI PRATSIKA 45 ,PC 26333 , TEL 2610310505,FAX 2610310530 info@biolab.com.gr   
IOANNINA: 7th KM  IOANNINON ATHINON, PC45500, TEL: 2651057878,FAX 2651057879 biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr  



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380792
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 7.ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΣΤΙΑΣ ( Νο 60 , Α ΟΡΟΦΟΣ , Ι ΚΤΗΡΙΟ )  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380793
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 8. ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380794
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 9. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380795
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 10. ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380796
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 11. ΤΕΕΑΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380797
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 12. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380798
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 13. ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

Biolab ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
No: 87551

SAMPLE ID FROM: 380786 TO: 380805
PAGE 2 OF 4

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR
PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 4 - 16/09/2022

ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC 47132, TEL: 2681021150, FAX: 2681021152, biolab4@biolab.gr
PATRA : AGIOU  IOANNI PRATSIKA 45 ,PC 26333 , TEL 2610310505,FAX 2610310530 info@biolab.com.gr   
IOANNINA: 7th KM  IOANNINON ATHINON, PC45500, TEL: 2651057878,FAX 2651057879 biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr  



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380799
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 14. ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ (CAFETIERO )  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380800
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 15 . ΒΟΡΕΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ WC  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380801
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 16. ΓΕΩΤΡΗΣΗ - ΠΟΜΟΝΑ 1 ΑΧΛΩΡΙΩΤΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380802
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 17. ΓΕΩΤΡΗΣΗ - ΠΟΜΟΝΑ 2 ΑΧΛΩΡΙΩΤΟ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380803
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 18. ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380804
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 19. ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΙΤΥΕ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / KIND OF SAMPLE : ΝΕΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / SAMPLE ID: 380805
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / BATCH NUMBER: 20. ΕΕΛ  

Biolab ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS
No: 87551

SAMPLE ID FROM: 380786 TO: 380805
PAGE 3 OF 4

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR
PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 4 - 16/09/2022

ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC 47132, TEL: 2681021150, FAX: 2681021152, biolab4@biolab.gr
PATRA : AGIOU  IOANNI PRATSIKA 45 ,PC 26333 , TEL 2610310505,FAX 2610310530 info@biolab.com.gr   
IOANNINA: 7th KM  IOANNINON ATHINON, PC45500, TEL: 2651057878,FAX 2651057879 biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr  



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
PARAMETERS

ΜΕΘΟΔΟΣ
METHOD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
RESULT

ΜΟΝΑΔΑ
UNIT

ΟΡΙΟ
LIMIT

Legionella spp. (A) M-07 ΙSO 11731:2017 <100 cfu/l 1000

notes: Τα στοιχεία και τα δεδομένα για τη δειγματοληψία έχουν δοθεί από τον πελάτη και το εργαστήριο δε φέρει καμιά ευθύνη / The data 
and data for sampling have been provided by the customer and the laboratory bears no responsibility
Συμφωνα με το iso 11731:2017 ακολουθήθηκε η εξης διαδικασια Matrix A, Procedure 8,9,10 , Medium A and C. ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 11:00 
Τ22

FINAL APPROVAL 
ΖΑΧΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑ - Mrs Zaxarou Chrysa
ΚΑΨΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - Mrs Kapsala Fotini

G.D. - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - Mr Tzimas Sotiris
Γενικός Διευθυντής

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 
THE ANALYSTS

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 
APPROVED BY

2023-11-02
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR
PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE 
CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED. certificate version 4 - 16/09/2022
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